附件:
2007年北京市工商管理局室内装饰装修材料质量监督抽查不合格产品名单

	序号
	标称商品名称
	销售商
	标称生产单位
	标称商标
	型号规格
	综合判定
	不合格项目
	生产日期

	防水材料

	1
	991高级防水涂料
	通厦小营环岛建材城化工区14号 北京欣诚宏泰装饰材料经营部
	北京世纪永峰防水材料有限公司
	防水专家
	3kg/桶
	不合格
	低温柔性：标准值 -10℃无裂纹，检测值 -10℃断裂；断裂延伸率（无处理）%：标准值≥300，检测值4.96；加热断裂延伸率%：标准值≥200，检测值21；碱强度保持率%：标准值≥60，检测值19；碱断裂延伸率%：标准值≥200，检测值15；紫外断裂延伸率%：标准值≥200，检测值24；酸断裂延伸率%：标准值≥200，检测值27；酸强度保持率%：标准值≥40，检测值32
	2007-5-18

	2
	防水涂料
	北京市丽泽银青五金建材经营部
	北京世纪永峰防水材料有限公司
	水碧治
	5kg/桶
	不合格
	抗渗压力（7d）Mpa：标准值≥1.0，检测值0.8；抗渗压力（28d）Mpa：标准值≥1.5，检测值1.3；抗压强度Mpa：标准值≥24.0，检测值21.3；抗折强度Mpa：标准值≥8.0，检测值7.3
	2007-5-22

	3
	JS防水涂料
	北京良峰科技开发有限公司
	北京良峰科技开发有限公司
	家家乐
	10kg/桶
	不合格
	固体含量%：标准值≥65，检测值 57；拉伸强度（无处理）Mpa：标准值≥1.2，检测值0.63；断裂伸长率（无处理）%：标准值≥200，检测值74；加热断裂延伸率%：标准值≥150，检测值83；碱强度保持率%：标准值≥70，检测值40
	2007-5-7

	4
	JS复合防水涂料
	北京平安聚源建材批发市场有限公司板材区185号 孙武博
	北京京宇创展建筑材料有限公司
	京宇
	10kg/桶
	不合格
	低温柔性：标准值 -10℃无裂纹，检测值 -10℃断裂；断裂伸长率（无处理）%：标准值≥200，检测值6.32；加热断裂延伸率%：标准值≥150，检测值18.7；碱断裂延伸率%：标准值≥140，检测值5.14；紫外断裂延伸率%：标准值≥150，检测值14.1
	2007-5-22

	5
	凯业弹性防水丙烯酸
	北京平安聚源建材批发市场有限公司板材区185号 孙武博
	立高企业集团凯业防水北京市展业防水材料有限责任公司
	凯业
	3kg/桶
	不合格
	固体含量%：标准值≥65，检测值 58；低温柔性：标准值 -10℃无裂纹，检测值 -10℃断裂；断裂延伸率（无处理）%：标准值≥300，检测值48.7；加热断裂延伸率%：标准值≥200，检测值17；碱断裂延伸率%：标准值≥200，检测值49；紫外断裂延伸率%：标准值≥200，检测值52；酸断裂延伸率%：标准值≥200，检测值46
	2007-6-14

	胶粘剂

	1
	白乳胶-B
	北京宝迪苏庄建材市场有限公司3号摊位0858号   张祥生
	北京东方强力装饰材料厂
	东方强力
	3.5kg/桶
	不合格
	游离甲醛：标准值≤1g/kg 检测值 1.4g/kg
	2007-4-12

	2
	聚醋酸乙烯乳液
	通厦小营环岛建材城化工区9号 北京广顺峰装饰材料经营部
	北京新瑞家园胶业有限公司
	新家园
	4kg/桶
	不合格
	甲醛：标准值≤1g/kg 检测值 2.2g/kg
	2007-6-1  （进货）

	3
	高级万能装饰胶
	北京平安聚源建材批发市场有限公司五金区3号北京元创佳业建材经营部
	天津市静海县长虹粘合剂厂
	盛世
	2L/桶
	不合格
	苯：标准值≤5g/kg，检测值9.8g/kg
	2006-12-13

	4
	星达胶霸
	北京平安聚源建材批发市场有限公司五金区98号北京名利双盈建材经营部
	北京美丽达新型装饰材料厂
	星达
	4kg/桶
	不合格
	苯：标准值≤0.2g/kg，检测值9.9g/kg；甲苯+二甲苯：标准值≤10g/kg，检测值12.3g/kg；VOC：标准值≤50g/L，检测值116.6g/L
	2007-6-11

	木地板

	1
	强化复合地板
	北京宝迪苏庄建材市场有限公司C区0688号 李莉
	北京团河亚特森泰地板厂
	福尤特
	803×123×11mm
	不合格
	表面耐磨：标准值≥6000转，检测值3000转
	　

	2
	强化复合地板
	北京翔和润通商贸有限公司天上天分公司 地板区3排8号 邱玲斌
	北京世纪腾龙地板厂
	博瑞
	805×145mm
	不合格
	表面耐磨：标准值≥6000转，检测值3500转
	2007-5-30

	3
	木地板
	密云建材批发市场有限公司地板区102A北京和喜兴旺建材经营部
	北京盛世中天木地板厂
	欧隆
	805×140×12mm
	不合格
	表面耐磨：标准值≥6000转，检测值1100转
	2007-5-26

	4
	强化复合地板
	北京夏都园建材城市场中心二层27号北京温馨佳美家居装饰中心
	上海嘉科装饰材料有限公司
	美家居
	880×125×12mm
	不合格
	表面耐磨：标准值≥6000转，检测值2600转
	　

	卫生洁具

	1
	坐便器
	北京翔和润通商贸有限公司天上天分公司 3排7号 张建
	潮安县古巷镇俊陶陶瓷厂
	宝德佳
	670×360×770mm
	不合格
	水封深度（mm）：标准值≥50，检测值45；水封表面面积（mm）：标准值≥100×85，检测值100×80
	　

	2
	坐便器
	北京翔和润通商贸有限公司天上天分公司 3排3号 崔满霞
	潮安县古巷镇亚力士陶瓷厂
	罗曼诺
	720×420×605mm
	不合格
	水封深度（mm）：标准值≥50，检测值40
	　

	3
	坐便器
	密云建材批发市场有限公司洁具区128号A北京仲阳仲展洁具经营部
	松宝瓷业有限公司
	松佳
	680×440×715mm
	不合格
	水封深度（mm）：标准值≥50，检测值40
	　

	4
	坐便器
	密云建材批发市场有限公司洁具区128号A北京仲阳仲展洁具经营部
	上海潮宝陶瓷有限公司
	澳大丽
	740×400×530mm
	不合格
	球排放：标准值≥85个，检测值80个
	　

	5
	坐便器
	北京夏都园建材城市场中心一层12号北京市延庆县延庆留柱建材商店
	广东省潮安县古巷镇金枫陶瓷制作厂
	金枫
	2023
	不合格
	球排放：标准值≥85个，检测值42个
	　

	水龙头

	1
	水龙头
	北京宝迪苏庄建材市场有限公司B区0208号 何玉成
	剑锋水暖器材厂（福建省）
	派来帝
	　
	不合格
	密封性能：标准值 1.6MPa下，保持60s，各连接处无渗漏，检测值 渗漏；盐雾试验：标准值 酸性盐雾试验24h 10级， 检测值7级
	　

	2
	水龙头
	北京宝迪苏庄建材市场有限公司B区-0188号     杨淑荣
	浙江台州市路桥舒洁尔水暖器材厂
	辉发
	3605
	不合格
	盐雾试验：标准值 酸性盐雾试验24h 10级， 检测值6级
	　

	3
	水龙头
	北京宝迪苏庄建材市场有限公司B区0208号 何玉成
	广东（开平）雅芳卫浴水暖器材厂
	YAFANG 雅芳
	210×160×140mm（01）
	不合格
	盐雾试验：标准值 酸性盐雾试验24h 10级， 检测值8级
	2006-5-10

	4
	水龙头
	北京良乡盛通家居广场有限公司B3-27号 周五林
	南安市新潮流卫浴设备厂
	水晶王
	　
	不合格
	流量：标准值 动态压力0.1MPa，不带附件， 流量不大于0.15L/s 检测值 0.160L/s； 盐雾试验：标准值 酸性盐雾试验24h 10级， 检测值5级
	　

	5
	水龙头
	北京良乡盛通家居广场有限公司B3-21号北京良乡京顺达建材经营中心
	上海金雁洁具有限公司
	金雁
	JY:2373
	不合格
	盐雾试验：标准值 酸性盐雾试验24h 10级， 检测值8级
	2006-8-31

	6
	水龙头
	北京翔和润通商贸有限公司天上天分公司 A1号 王念富
	福建安溪城关剑锋水暖器材厂
	派来帝
	　
	不合格
	流量：标准值 动态压力0.1MPa，不带附件， 流量不大于0.15L/s 检测值 0.164L/s； 盐雾试验：标准值 酸性盐雾试验24h 10级， 检测值7级
	　

	7
	水龙头
	北京翔和润通商贸有限公司天上天分公司 五金区4号 兰汉明
	南安市新豪盛水暖器材厂
	申豪盛
	　
	不合格
	流量：标准值 动态压力0.1MPa，不带附件， 流量不大于0.15L/s 检测值 0.169L/s； 盐雾试验：标准值 酸性盐雾试验24h 10级， 检测值5级
	　

	8
	水龙头
	北京翔和润通商贸有限公司天上天分公司 五金区4号 兰汉明
	南安市和悦卫浴洁具厂
	和悦
	　
	不合格
	盐雾试验：标准值 酸性盐雾试验24h 10级， 检测值6级
	　

	9
	水龙头
	北京翔和润通商贸有限公司天上天分公司 五金区4号 兰汉明
	南安金龙王卫浴洁具厂
	金龙王
	　
	不合格
	流量：标准值 动态压力0.1MPa，不带附件， 流量不大于0.15L/s 检测值 0.166L/s； 盐雾试验：标准值 酸性盐雾试验24h 10级， 检测值6级
	　

	10
	水龙头
	通厦小营环岛建材城五金区5号 皖明五金销售部
	南安市维维水暖器材厂
	维维
	　
	不合格
	盐雾试验：标准值 酸性盐雾试验24h 10级， 检测值6级
	　

	11
	水龙头
	通厦小营环岛建材城五金区5号 皖明五金销售部
	新申美洁具有限公司（福建省）
	新申美
	　
	不合格
	阀体强度：不合格；流量：标准值 动态压力0.1MPa，不带附件， 流量不大于0.15L/s 检测值 0.188/s； 盐雾试验：标准值 酸性盐雾试验24h 10级， 检测值5级
	　

	12
	水龙头
	通厦小营环岛建材城五金区10号北京市海淀区金兴装饰材料销售部
	北京市五林建筑材料有限责任公司
	五林
	122
	不合格
	流量：标准值 动态压力0.1MPa，不带附件， 流量不大于0.15L/s 检测值 0.161L/s； 盐雾试验：标准值 酸性盐雾试验24h 10级， 检测值9级
	　

	13
	水龙头
	通厦小营环岛建材城五金区8号 周德轩
	南安市海都水暖洁具厂
	海都
	　
	不合格
	流量：标准值 动态压力0.1MPa，不带附件， 流量不大于0.15L/s 检测值 0.174L/s； 盐雾试验：标准值 酸性盐雾试验24h 10级， 检测值9级
	2005-12-

	14
	水龙头
	通厦小营环岛建材城五金区8号 周德轩
	南安申皇达水暖洁具厂
	Kun Huang
	　
	不合格
	盐雾试验：标准值 酸性盐雾试验24h 10级， 检测值8级
	　

	15
	水龙头
	通厦小营环岛建材城 五金区6号 北京昌盛前京五金经营部
	南安立新水暖洁具有限公司
	立新求精
	　
	不合格
	盐雾试验：标准值 酸性盐雾试验24h 10级， 检测值4级
	　

	16
	水龙头
	北京怀柔建材市场有限公司洁具区258号北京恒昌永丰陶瓷洁具经销处
	南安市鑫源水暖有限公司
	鑫源
	　
	不合格
	流量：标准值 动态压力0.1MPa，不带附件， 流量不大于0.15L/s 检测值 0.167L/s； 盐雾试验：标准值 酸性盐雾试验24h 10级， 检测值5级
	　

	17
	水龙头
	北京怀柔建材市场有限公司洁具区258号北京恒昌永丰陶瓷洁具经销处
	飞燕水暖卫浴器材厂
	飞燕
	　
	不合格
	流量：标准值 动态压力0.1MPa，不带附件， 流量不大于0.15L/s 检测值 0.163L/s； 盐雾试验：标准值 酸性盐雾试验24h 10级， 检测值8级
	　

	18
	水龙头
	北京怀柔建材市场有限公司洁具区249号 北京诚誉兴业建材经销部
	南安市兴火顺洁具厂
	兴火顺
	　
	不合格
	流量：标准值 动态压力0.1MPa，不带附件， 流量不大于0.15L/s 检测值 0.190L/s； 盐雾试验：标准值 酸性盐雾试验24h 10级， 检测值7级
	　

	19
	水龙头
	北京凯安居国际贸易有限公司
	福建南安市三K王卫浴有限公司
	三K王
	　
	不合格
	盐雾试验：标准值 酸性盐雾试验24h 10级， 检测值6级
	　

	20
	水龙头
	北京凯安居国际贸易有限公司
	南安日康卫浴洁具厂
	日康
	4#
	不合格
	流量：标准值 动态压力0.1MPa，不带附件， 流量不大于0.15L/s 检测值 0.170L/s； 盐雾试验：标准值 酸性盐雾试验24h 10级， 检测值7级
	　

	21
	水龙头
	北京凯安居国际贸易有限公司
	上海佳雨洁具有限公司
	宝龙杰丹
	　
	不合格
	盐雾试验：标准值 酸性盐雾试验24h 10级， 检测值8级
	　

	22
	水龙头
	密云建材批发市场有限公司洁具区128号A 北京仲阳仲展洁具经营部
	中原氟塑卫浴有限公司
	JOOYU 中玉
	　
	不合格
	流量：标准值 动态压力0.1MPa，不带附件， 流量不大于0.15L/s 检测值 0.154L/s； 盐雾试验：标准值 酸性盐雾试验24h 10级， 检测值9级
	　

	23
	水龙头
	密云建材批发市场有限公司 洁具区128号A北京仲阳仲展洁具经营部
	南安市溪南洁具厂
	五山
	　
	不合格
	盐雾试验：标准值 酸性盐雾试验24h 10级， 检测值7级
	　

	24
	水龙头
	北京夏都园建材城市场中心二层43、44号北京陈立梅陶瓷制品商店
	银尼斯水暖洁具厂
	银尼斯
	　
	不合格
	盐雾试验：标准值 酸性盐雾试验24h 10级， 检测值7级
	　

	管材管件

	1
	铝塑复合管
	北京宝迪苏庄建材市场有限公司0368号 黄文生
	诸暨市华宇日丰管业有限公司
	超丰
	PAP/1620/L
	不合格
	静液压试验：标准值 60℃，2.72MPa，10h，无破裂、无渗漏，检测值 破裂
	　

	2
	铝塑复合管
	北京市宝迪苏庄建材市场有限公司B区-0188 杨淑荣
	杭州日丰水暖器材有限公司
	hang feng
	1216-L
	不合格
	静液压试验：标准值 60℃，2.72MPa，10h，无破裂、无渗漏，检测值 破裂
	2006-8-21

	3
	铝塑管
	北京良乡盛通家居广场有限公司B3-18 胡金环
	杭州迈捷日丰塑料管厂
	杭日
	PAP1620-L
	不合格
	静液压试验：标准值 60℃，2.72MPa，10h，无破裂、无渗漏，检测值 破裂
	2006-12-20

	4
	铝塑管
	北京良乡盛通家居广场有限公司B3-18 胡金环
	杭州日丰装饰材料有限公司
	丰盛
	PAP/1216-L
	不合格
	静液压试验：标准值 60℃，2.72MPa，10h，无破裂、无渗漏，检测值 破裂
	　

	5
	PP-R管
	北京翔和润通商贸有限公司天上天分公司 2排2号 林兵
	北京君之威管材制品有限公司
	阿尔莎
	20×2.8
	不合格
	尺寸：不合格；静液压试验：标准值 95℃，静液压应力4.2MPa，22h，无破裂、无渗漏，检测值 破裂
	　

	6
	铝塑复合管
	北京翔和润通商贸有限公司天上天分公司 2排2号 林兵
	神州日丰管业有限公司
	齐丰
	XPAP/1216-R
	不合格
	静液压试验：标准值 82℃，2.72MPa，10h，无破裂、无渗漏，检测值 破裂
	2006-4-6

	7
	PP-R热水管
	北京翔和润通商贸有限公司天上天分公司 五金区5号 方海燕
	北京包氏远大管业有限公司
	包氏
	20×3.4
	不合格
	尺寸：不合格；静液压试验：标准值 95℃，静液压应力4.2MPa，22h，无破裂、无渗漏，检测值 破裂
	　

	8
	铝塑管
	北京翔和润通商贸有限公司天上天分公司 五金区3号 吕传付
	金日丰管业有限公司
	深丰
	XPAP/1620/R
	不合格
	静液压试验：标准值 82℃，2.72MPa，10h，无破裂、无渗漏，检测值 破裂
	　

	9
	PP-R管
	通厦小营环岛建材城五金区11号腾远辉机电设备经营部
	上海永佳管业有限公司
	永佳
	φ20×2.8mm
	不合格
	尺寸：不合格；静液压试验：标准值 95℃，静液压应力4.2MPa，22h，无破裂、无渗漏，检测值 破裂
	　

	10
	铝塑复合管
	通厦小营环岛建材城五金区南门1号 王竹彬
	上海雄鹰管业有限公司
	恒丰
	PAP/1216/L
	不合格
	静液压试验：标准值 60℃，2.72MPa，10h，无破裂、无渗漏，检测值 破裂
	　

	11
	PVC管
	通厦小营环岛建材城五金区南门1号 王竹彬
	北京文昌塑料制品有限公司
	常乐九星
	φ50mm
	不合格
	维卡软化温度：标准值≥79℃，检测值71.4℃；拉伸屈服强度：标准值 ≥40Mpa，检测值 23.5Mpa
	　

	12
	PP-R管
	通厦小营环岛建材城五金区南门1号 王竹彬
	上海海徐管业有限公司
	海徐
	φ20×2.8mm
	不合格
	尺寸：不合格；静液压试验：标准值 95℃，静液压应力4.2MPa，22h，无破裂、无渗漏，检测值 破裂
	　

	13
	PP-R管
	通厦小营环岛建材城五金区7号北京福元新纪五金经营部
	上海春缇水暖器材有限公司
	华驰
	25×3.5
	不合格
	尺寸：不合格；静液压试验：标准值 95℃，静液压应力4.2MPa，22h，无破裂、无渗漏，检测值 破裂
	　

	14
	铝塑管
	通厦小营环岛建材城五金区2号北京市海淀区洪亮灯具经营部
	上海啸红实业有限公司
	啸华
	PAP-1216-L
	不合格
	静液压试验：标准值 60℃，2.72MPa，10h，无破裂、无渗漏，检测值 破裂
	2006-8-26

	15
	铝塑管
	北京怀柔建材市场有限公司水暖区129-130号北京盛业兴发塑胶制品销售处
	上海洁净管业有限公司
	洁净
	PAP1216
	不合格
	静液压试验：标准值 60℃，2.72MPa，10h，无破裂、无渗漏，检测值 破裂
	2007-5-1

	16
	PP-R管
	北京怀柔建材市场有限公司水暖区319号北京海诚信达建材经销部
	浙江省诸暨市峰泰管业有限公司
	峰泰
	20×2.8mm
	不合格
	尺寸：不合格
	2007-3-13

	17
	PP-R管
	北京怀柔建材市场有限公司水暖区319号北京海诚信达建材销售部
	上海日鑫管业有限公司
	晨裕
	φ25×3.5
	不合格
	尺寸：不合格；静液压试验：标准值 95℃，静液压应力4.2MPa，22h，无破裂、无渗漏，检测值 破裂
	2007-4-19

	18
	铝塑复合管
	北京怀柔建材市场有限公司水暖区323号北京盛平达水暖建材经销部
	绍兴县杭日丰管业有限公司
	杭杰
	PAP1216/L
	不合格
	静液压试验：标准值 60℃，2.72MPa，10h，无破裂、无渗漏，检测值 破裂
	2007-5-9

	19
	铝塑管
	北京怀柔建材市场有限公司水暖区323号北京盛平达水暖建材经销部
	上海羽丰管业有限公司
	羽丰
	PAP/2025/L
	不合格
	静液压试验：标准值 60℃，2.72MPa，10h，无破裂、无渗漏，检测值 破裂
	2007-4-17

	20
	PP-R管
	密云建材批发市场有限公司五金区11号北京冀朝杭五金经营部
	上海金洁管业有限公司
	金洁
	20×2.8mm
	不合格
	尺寸：不合格；静液压试验：标准值 95℃，静液压应力4.2MPa，22h，无破裂、无渗漏，检测值 破裂
	　

	21
	PP-R管
	北京夏都园建材城市场中心9号北京康鑫盛达洁具店
	北京奈特公司
	奈特
	25×3.5mm
	不合格
	尺寸：不合格
	2004-9-11

	22
	PP-R管
	北京夏都园建材城市场中心5号北京市晨璐生建材商店
	诸暨市宝达水暖有限公司
	宝达
	32×4.4mm
	不合格
	尺寸：不合格；静液压试验：标准值 95℃，静液压应力4.2MPa，22h，无破裂、无渗漏，检测值 破裂
	2006-7-24

	23
	铝塑管
	北京夏都园建材城市场中心10号北京欣晔鑫源建材商店
	江南日丰管业（深圳）有限公司
	丰叶
	PAP 1216-L
	不合格
	静液压试验：标准值 60℃，2.72MPa，10h，无破裂、无渗漏，检测值 破裂
	2006-7-5

	乳胶漆

	1
	内墙乳胶漆
	北京良乡盛通家居广场有限公司B5-08 石月娟
	北京恒彩康涂料有限公司
	恒彩康
	6kg/桶
	不合格
	耐洗刷性：标准值 200次不露底，检测值 200次露底；对比率：标准值≥0.90，检测值0.842
	2007-6-2

	建筑涂料

	1
	环保型硝基漆
	北京宝迪苏庄建材市场有限公司0648号 李德元
	北京富安特涂料厂
	京狮联宁
	　
	不合格
	苯：标准值≤0.5%，检测值 11.2%
	2007-4-10

	2
	建筑磁漆
	北京翔和润通商贸有限公司天上天分公司 油漆区2号 朱胜军
	天津市思尔得涂料有限公司
	特喜丽
	0.8kg/桶
	不合格
	铅：标准值≤90mg/kg,检测值 1308.3mg/kg
	2007-4-27

	3
	米黄醇酸磁漆
	北京翔和润通商贸有限公司天上天分公司 油漆区2号 朱胜军
	沈阳市南洋化工厂
	金得利
	0.6kg/桶
	不合格
	铅：标准值≤90mg/kg,检测值 288.2mg/kg；VOC：标准值≤550g/L，检测值 638.0g/L
	2007-4-2

	4
	醇酸防锈漆
	北京翔和润通商贸有限公司天上天分公司 1排1号 陈辉
	博野县保博永恒粘合剂厂
	鑫胜
	0.7kg/桶
	不合格
	铅：标准值≤90mg/kg,检测值 121.2mg/kg；VOC：标准值≤550g/L，检测值 588.8g/L
	2007

	5
	生态型木器装饰漆
	北京翔和润通商贸有限公司天上天分公司 1排1号 陈辉
	无锡市新时代漆业有限公司
	欧卡
	4.5kg/套
	不合格
	苯：标准值≤0.5%，检测值 2.05%
	2006-8-22

	6
	硝基装饰漆
	北京市丽泽刻捷装饰材料经营部
	北京大浩化工有限公司
	祥狮
	0.8kg/桶
	不合格
	苯：标准值≤0.5%，检测值 1.3%
	2007-5-

	人造板

	1
	细木工板
	北京宝迪苏庄建材市场有限公司板材区0838号   时圣民
	河北省文安县金益木业
	金益
	1220×2440mm
	不合格
	静曲强度（MPa）：标准值 平均值≥15，检测值10.3；最小值≥12，检测值8.4
	2007-5-

	2
	沙比利饰面板
	北京宝迪苏庄建材市场有限公司板材区0838号   时圣民
	廊坊市通达人造板厂
	　
	1220×2440×3mm
	不合格
	甲醛释放量（mg/L）：标准值≤5，检测值9.1
	　

	3
	细木工板
	北京凯安居国际贸易有限公司
	河北福旗木业制品厂
	福旗
	1220×2440×17mm
	不合格
	静曲强度（MPa）：标准值 平均值≥15，检测值8.1；最小值≥12，检测值3.8
	2007-5-

	4
	细木工板
	密云建材批发市场有限公司203号北京市密云县利美装饰商店
	文安县秋宝木业有限公司
	新金秋
	2440×1220×17mm 
	不合格
	静曲强度（MPa）：标准值 平均值≥15，检测值10.3；最小值≥12，检测值6.4
	2007-1-26

	5
	细木工板
	密云县建材批发市场有限公司板材区201号北京幸福居装饰材料商店
	文安县华强木业有限公司
	福强
	2440×1220×17mm 
	不合格
	静曲强度（MPa）：标准值 平均值≥15，检测值14.2；最小值≥12，检测值10.1
	2006-3-2

	6
	胶合板
	北京平安聚源建材批发市场有限公司板材区112号朱国娥
	文安县左各庄焕城胶合板厂
	焕城
	1220×2440×5mm
	不合格
	甲醛释放量（mg/L）：标准值≤5，检测值10.1
	2007-5-1  （进货）

	7
	密度板
	北京平安聚源建材批发市场有限公司板材区78号 冯亚堂
	亿达板业有限公司
	亿达
	1200×2440×15mm
	不合格
	静曲强度（MPa）：标准值≥20，检测值18.5；吸水厚度膨胀率（%）：标准值≤10，检测值20
	2007-5-22

	8
	细木工板
	北京平安聚源建材批发市场有限公司板材区28号 孔德留
	北京金秋木业有限公司
	金喜牌
	1220×2440×17mm
	不合格
	静曲强度（MPa）：标准值 平均值≥15，检测值9.7；最小值≥12，检测值8.6
	2007-6-3

	腻子

	1
	耐水腻子
	北京宝迪苏庄建材市场有限公司板材区0888号   马树生
	北京云峰建筑材料厂
	云峰
	20kg/袋
	不合格
	耐碱性：标准值 无异常，检测值 掉粉、脱落；粘结强度：标准值＞0.5MPa，检测值 0.44MPa
	　

	2
	耐水腻子
	北京良乡盛通家居广场有限公司B5-06 霍明克
	北京市雪峰建材厂
	雪峰
	20Kg/袋
	不合格
	耐碱性：标准值 无异常，检测值 掉粉、脱落
	　

	3
	金装耐水腻子
	通厦小营环岛建材城化工区7号北京光辉宏运装饰材料经营部
	海南大中漆厂(香港)有限公司
	大孚耐水
	20kg/袋
	不合格
	耐水性：标准值 无异常，检测值 掉粉、脱落
	　

	4
	耐水腻子
	北京凯安居国际贸易有限公司
	北京市赵全增腻子粉厂
	文峰塔
	　
	不合格
	耐水性：标准值 无异常，检测值 掉粉、脱落
	　


